Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

.
OIB OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richilinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG

Gebé&udeteil

Nutzungsprofil Birogeb&ude

Strale Hargelsberger Strale 2
PLZ/Ort 4484 Kronstorf

Grundstucksnr. 66/1

LEBENSRAUME - Buros, Hargelsberger Strale 2, Kronstorf - Bauausfilhrung

Baujahr 2013
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Kronstorf
KG-Nr. 45106
Seehohe 276 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

A++

I.n

HWB*: Der Heizwidrmebedarf beschreibt jene Wérmemenge, welche den R4umen
rechnerisch zur Beheizung zugefahrt werden muss  Die Anforderung richtet sich an den
wohngeb&dudesquivalenten Heizwdrmebedarf

KB: DerKihlbedarf beschrsibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auRenluflinduzierten Kihibedarf.

WWWB: Der Warmwasserwlirmebedarf ist als flichenbszogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. sinem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca, 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Geb#ude bericksichtigt. Dazu z&dhlen beispielsweise die Verlusie
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Hélfte der mittleren Inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der A eines ten Benutzerverh

Ity Sie geben den Jahr

HWB* sk PEB sk CO2sk fee

EEB: Beim Endenerglebedarf wird zusétzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsslrombedarf berlicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Enargiemenge, die eingekauft werden muss

PEB: Der Primdrenerglebedarf schlieRt die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendloxidemissionen,
einschlieflich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden ubliche Allokationsregeln unterstslit

fgee : Dor Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist dar Quatient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenargiebedarf (Anforderung 2007).

f pro Qu beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der QIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG)
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

]
OIB OSTERREICHISCHES QIB Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.019 m? Kiimaregion NF mittlerer U-Wert 0,36 W/im?K
Bezugs-Grundflache 815 m? Heiztage 198 d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 4.868 m* Heizgradtage 3459 Kd Art der Luftung Fensterluftung
Gebaude-Hullflache 2118 m? Norm-Aufentemperatur  -13,8 °C Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,44 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 251
charakteristische Lénge 230 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?a]
HWB* 10,3 kWh/im’a 51.576 10,6 kWh/ima
HWB 45.227 44 4
WWWB 4.799 47
KB* 0,4 kwWh/im?a 1.081 0,2 kWh/m?a
KB 23.064 22,6
BefEB
HTEBRH 978 1.0
HTEBww -3.635 -3.6
HTEB 13.667 134
KTEB
HEB 49.485 48,5
KEB
BelEB 32.823 32,2
BSB 25114 24,6
EEB 107.422 1054
PEB 212.762 208,7
PEBnem. 184.537 181,0
PEBem. 28.225 27,7
CO2 36.221 kgia 35,5 kg/mia
foee 0,67 0,67
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin MPT Engineering GmbH
Eichenweg 6
Ausstellungsdatum 03.12.2015 4072 Alkoven
Giltigkeitsdatum 02.12.2025 Unterschrift
Geschaftszahl $1408-13

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kénnen bei tatséchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich |hrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen
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Datenblatt GEQ
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraBe 2, Kronstorf -

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Kronstorf

HWBsk 44 feee 0,67

Gebé#udedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.019 m? charakteristische Lange I 2,30 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  4.868 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,44 m”’
Gebaudehliflache A g 2.118 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: it. Ausfiihrungsplanen, 24.04.2014
Bauphysikalische Daten: It. Bestatigung bauausfuhrender Firmen, 24.11.2015, 01.12.2015
Haustechnik Daten: it. Bestatigung bauausfuhrender Firmen, 24.11.2015

Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Kronstorf
Transmissionswérmeverluste Q 1 73.886 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q y 30.925 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 27.528 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q ; schwere Bauweise 31.148 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 45227 kWh/a

Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 70.974 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q y 29.643 kWh/a
Solare Warmegewinne n x Q¢ 26.895 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q 29.693 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 44,029 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Fliussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas) + Solaranlage hochselektiv 73m?

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 73m?

Liiftung: Fensterllftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ON B 8110-2 /ON B8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ONEN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie &

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebdudes. Der Berechnung liegen durchschnittiiche Klimadaten,
standardisierte interne Wéarmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebéude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fur die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gema ONORM H 7500 erstellt werden.
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Heizlast Abschéatzung

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strale 2, Kronstorf -

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Lebensrdaume Gemeinnutzige
Wohnungsgenossenschaft

Handel-Mazzetti-Stralle 1

Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Team M Architekten ZT GesmbH

Eisenhandstrafte 13-15

4021 Linz 4020 Linz
Tel.: 0732/784381
Norm-AuBentemperatur: -13,8 °C Standort: Kronstorf
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 33,8 K beheizten Gebaudeteile: 4.867,64 m?
Gebaudehullflache: 2.117,86 m?
Bauteile Warmed.- Korr.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor faktor Leitwert
A U f ffh
[m?] [Wim?2 K] [1] [1] [WI/K]
AWO03 Auflienwand 25cm STB + 20cm WDVS 533,05 0,157 1,00 83,71
FD03 Laubengang tUber EG 163,63 0,190 1,00 31,12
FE/TU Fenster u. Tlren 287,42 1,300 373,65
KDO1 Decke zu Keller 436,88 0,171 0,70 1,44 75,53
AGO01 Decke zu geschl. Laubengang 114,40 0,153 0,70 12,25
IDO1  Decke zu Tiefgarage 582,48 0,171 0,80 1,44 115,09
ZD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen 741,33 0,160
ZW01 Wand zu Nachbargebaude 66,72 0,257
Summe OBEN-Bauteile 278,03
Summe UNTEN-Bauteile 1.019,36
Summe Zwischendecken 741,33
Summe Aufienwandflachen 533,05
Summe Wandflachen zum Bestand 66,72
Fensteranteil in Auenwé&nden 35,0 % 287,42
Summe [WIK] 691
Wairmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 69
Transmissions - Leitwert L; [WI/K] 760,48
Liiftungs - Leitwert Ly [W/K] 865,07
Gebidude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 54,9
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (1.019 m?) [W/im? BGF] 53,90

Die Gebsude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strafle 2, Kronstorf -

AWO03  AuRenwand 25cm STB + 20cm WDVS

bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
WDVS - Warmedammung EPS-F B 0,2000 0,033 6,061
WDVS - Deckschichte B 0,0050 0,700 0,007
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert 0,16
ZW01 Wand zu Nachbargeb&ude
bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Innenputz B 0,0150 0,700 0,021
1.202.02 Stahlbeton B 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung B 0,1400 0,040 3,500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4050 U-Wert 0,26
AGO1 Decke zu geschl. Laubengang
bestehend von Aufden nach Innen Dicke A d/ A
Stahlbetondecke It. Statik B 0,2500 2,300 0,109
Gebundene Beschittung B 0,1700 0,060 2,833
Warmedammung EPS-W20 B 0,1000 0,038 2,632
EPS-T 34/30 B 0,0300 0,044 0,682
Folie B 0,0001 1,000 0,000
Estrich B 0,0600 1,400 0,043
Bodenbelag B 0,0100 0,250 0,040
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,6201 U-Wert 0,15
FDO3 Laubengang liber EG
bestehend von Aulen nach Innen Dicke A d/ A
Dachhaut + Dachaufbau B * 0,0001 0,170 0,001
Warmedammung EPS-W25 im Gefalle (i.M. 5¢cm) B 0,0500 0,036 1,389
Warmedammung EPS-W25 B 0,1300 0,036 3,611
Dampfsperre B 0,0010 0,100 0,010
Stahlbetondecke It. Statik B 0,2500 2,300 0,109
Dicke 0,4310
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4311  U-Wert 0,19
IDO1 Decke zu Tiefgarage
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0100 0,250 0,040
Estrich F B 0,0700 1,400 0,050
Folie B 0,0001 1,000 0,000
EPS-T 34/30 B 0,0300 0,044 0,682
Gebundene Beschittung B 0,0900 0,060 1,500
Stahlbetondecke It. Statik B 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung B 0,1250 0,040 3,125
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5751 U-Wert 0,17
KDO01 Decke zu Keller
bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Bodenbelag B 0,0100 0,250 0,040
Estrich FB 0,0700 1,400 0,050
Folie B 0,0001 1,000 0,000
EPS-T 34/30 B 0,0300 0,044 0,682
Gebundene Beschuttung B 0,0900 0,060 1,500
Stahlbetondecke It. Statik B 0,2500 2,300 0,109
Warmedammung B 0,1250 0,040 3,125
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,5751 U-Wert 0,17
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Bauteile

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

ZD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen

bestehend

Bodenbelag

Estrich

Folie

EPS-T 34/30
Warmedammung EPS-W20
Gebundene Beschittung
Stahlbetondecke It. Statik

Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke

von Innen nach Aufien

B

W mooowww

Rse+Rsi = 0,26

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], AVW/MK]
* .. Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthdlt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu .. unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN SO 6946

Dicke gesamt

Dicke

0,0100
0,0600
0,0001
0,0300
0,1000
0,1500
0,2500
0,6001

A

0,250
1,400
1,000
0,044
0,038
0,060
2,300
U-Wert

d/ A

0,040
0,043
0,000
0,682
2,632
2,500
0,109

0,16

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2015,102404 REPBAUTEILE 011 - Oberdsterreich

Geschéaftszahl S1408-13

03.12.2015 10:57

Bearbeiter DI Schild

Seite 6



Geometrieausdruck
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

EG Grundform

NI’2 a = 11,87 b 70,91

lichte Raumhohe 3,60 + obere Decke: 0,60 => 4,20m
BGF 841,70m? BRI 3.535,23m?

i

Wand W1 49,86m?> AW03 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 297,83m? AW03

Wand W3 49,86m? AWO3

Wand W4 297,83m? AWO3

Decke 563, 67m? zZD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen
Teilung 163,63m? FDO3 =39,43x4,15

Teilung 114,40m? AGOl 26,13x2,22 + 24,93x2,07 + 3,99x1,20

' 4 Boden 582,48m2? IDO1 Decke zu Tiefgarage
b Teilung 259,22m? KDOl 31,38x1,85 + 7,63x6,73 + 5,77x6,73 +
a = 15,87 b = 11,32
lichte Raumhohe = 3,60 + obere Decke: 0,60 => 4,20m
BGF 179,65m2? BRI 754,54m3

~ ; Wand W1 47,55m2 AWO03 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
b v ';ﬁ' w3 Wand W2 -66,66m? AWO3
SN Wand W3 47,55m2 AWO3
Wand W4 66, 66m2 AWO3

~ 4 Decke 179, 65m? ZD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen
et = Uii """" Boden 179, 65m2 KD01 Decke zu Keller
Nr 18
EG Abschragung 1
era a = 15,87 b = 0,15
lichte Raumhoéhe = 3,60 + obere Decke: 0,60 => 4,20m
BGF -1,19m? BRI -5, 00m?
Wand W1 -0, 63m? AW03 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 66,66m? ZW0l Wand zu Nachbargebdude
b Wand W3 -66,66m? AW03 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Decke -1,19m? 7zD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen
Boden -1,19m? KDO1l Decke zu Keller
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Schild
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Geometrieausdruck

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

EG Abschriagung 2

a= 4,45 b = 0,36
era lichte Raumhéhe = 3,60 + obere Decke: 0,60 => 4,20m
BGF -0,80m2 BRI -3, 36m?
Wand W1 -1,51Im? AWO3 AuBenwand 25cm STB + 20cm WDVS
Wand W2 18,75m? ZW01l Wand zu Nachbargebdude
b Wand W3 -18,69m2? ZzZWO1l
Decke -0,80m? ZD04 warme Zwischendecke zu Wohnungen
Boden -0,80m2 KDO1 Decke zu Keller
EG Bruttogrundfliche [m?]: 1.019,36
EG Summe : ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 4.281,41
Deckenvolumen ID01
Flache 582,48 m? x Dicke 0,58 m = 334,99 m?
Deckenvolumen KD01
Flache 436,88 m? x Dicke 0,58 m = 251,25 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 586,23
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AW0O3 - 1IDO1 0,575m 165,56m 95,21m?
AW03 - KDO1 0,575m 6,26m 3,60m?
lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadanstraifon
Gesamtsumme BruttogeschoBfliche [m?]: 1.019,36
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 4.867,64
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Fenster und Tiiren
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strake 2, Kronstorf -

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Héhe Fldche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m2  WmK WmK WmK m2 WmK WK
N
B EG AWO03 1 3,85x0,80 3,85 0,80 3,08 2,16 1,30 4,00| 0,55 0,66 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Eingang Stgh - 3,90 x 3,90 3,15 12,29 8,60 1,30 15,97| 0,55 0,79 1,00 0,00
B EG AWO03 1 '?'Jrse -0,95x2,35 095 235 2,23 1,34 1,30 2,90| 0,55 0,59 1,00 0,00
B EG AWO03 1 15,20x0,80 15,20 0,80 12,16 8,51 1,30 16581| 0,55 0,90 1,00 0,00
B EG AWO03 1 16,98 x0,80 16,98 0,80 13,68 9,51 1,30 17,66| 0,55 0,52 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Ture-0,95x2,20 095 2,20 2,09 1.25 1,30 2,72]1 0,55 0,65 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Tire-0,95x235 0,95 2,35 2,23 1,34 1,30 2,90( 0,55 0,91 1,00 0,00
7 47,66 32,71 61,96
0
EG AWO03 1 747x3,10 747 310 23,16 16,21 1,30 30,10/ 0,55 0,54 1,00 0,00
EG AWO03 1 3,80x3,40 3,80 3,40 12,92 9,04 1,30 16,80| 0,55 0,87 1,00 0,00
EG AWO03 1 9,86x3,10 986 3,10 30,57 21,40 1,30 39,74| 0,55 0,53 1,00 0,00
3 66,65 46,65 86,64
S
B EG AWO03 1 Eingang Stgh 3,08 x 3,08 3,15 9,70 4,85 1,30 12,61| 0,556 0,78 1,00 0,00
B EG AWO03 1 :135128 X 2,95 1588 2,95 46,85 32,79 1,30 60,90| 0,55 0,68 1,00 0,00
B EG AWO03 1 12,63x3,10 12,63 3,10 39,15 27,41 1,30 50,90| 0,55 0,67 1,00 0,00
B EG AWO03 1 886x3,10 8,86 3,10 27,47 19,23 1,30 3571| 0,55 0,60 1,00 0,00
B EG AWO03 1 12,34 x3,10 12,34 3,10 38,25 26,78 1,30 49,73| 0,55 0,60 1,00 0,00
5 161,42 111,06 209,85
W
B EG AWO03 1 4,00x0,80 4,00 0,80 3,20 2,24 1,30 4,16| 0,55 0,34 1,00 0,00
B EG AWO3 1 Tire-0,95x2,35 095 235 2,28 1,34 1,30 2,90| 0,55 068 1,00 0,00
B EG AWO3 1 3,83x0,80 383 080 3,06 2,14 1,30 3,98| 0,55 1,00 1,00 0,00
B EG AWO03 1 4,00x0,80 400 080 3,20 2,24 1,30 4,16| 0,55 0,96 1,00 0,00
4 11,69 7,96 15,20
Summe 19 287,42 198,38 373,65

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmantyp

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht
Abminderungsfaktor 1,00 ...

keine Verschattung

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebéudes
amsc... Param, zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Verschattung detailliert
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraBe 2, Kronstorf -

Horizontiberhdhung horizontale Uberstande venikale (seitliche) Uberstande

Bautei  Bezeichnung E—_l o Fhw Fhs B__l o Fow Fos L‘.'i_l al ) Frw Frs Fsw Fags
N
EG AWO3 3,85x 0,80 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0.0 57,5 0,659 0,664 0,659 0,664
EG AWO03 Eingang Stgh - 3,90 x 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0.0 393 0,794 0835 | 0,794 0,835
3,15
EG AWO03 Tire - 0,95 x 2,35 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 633 0594 0,604 | 0,594 0,604
EG AWO03 15,20 x 0,80 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0.0 20,2 0,899 0,959 | 0,899 0,959
EG AWO03 16,98 x 0,80 21,8 0,734 0,746 43,6 0,763 0,779 0.0 131 0,934 0974 | 0,523 0,565
EG AWO03 Ture - 0,95x 2,20 248 0707 0,722 0,0 1,000 1,000 0.0 154 0,923 0969 | 0,662 0,699
EG AWO03 Tire - 0,95 x 2,35 0,0 1,000 1,000 0,0 1,000 1,000 0,0 17,2 0,914 0966 | 0,914 0,966
o
EG AWO03 7,47x3,10 9,0 0,874 0,901 493 0,617 0,834 0,0 0,0 1,000 1,000 0,539 0,751
EG AWO03 3,80x 3,40 91 0,873 0,900 0,0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 0,873 0,900
EG AWO03 9,86x 3,10 10,1 0,859 0,889 493 0617 0,834 0.0 0,0 1,000 1,000 0,530 0,741
S
EG AWO03 Eingang Stgh 3,08 x 20,8 0,784 0,875 0,0 1,000 1,000 0.0 00 1,000 1,000 | 0,784 0,875
3,15

EG AWO03 15,88 x 2,95 9.0 0,910 0,946 50,5 0,752 0,696 0,0 00 1,000 1,000 | 0,684 0,659
EG AWO03 12,63 x 3,10 9,1 0,909 0,945 52,5 0,736 0,680 0.0 0,0 1,000 1,000 | 0,669 0,643
EG AWO03 8,86 x 3,10 20,8 0,784 0,875 49,3 0,760 0,708 0,0 0,0 1,000 1,000 | 0,696 0,618
EG AWO03 12,34 x 3,10 20,8 0,784 0,875 49,3 0,760 0,706 0,0 0,0 1,000 1,000 | 0,596 0,618
W
EG AwWO03 4,00x 0,80 0,0 1,000 1,000 720 0,342 0,612 0,0 56 1,000 1,000 0,342 0,612
EG AWO03 Ture - 0,95 x 2,35 0,0 1,000 1,000 434 0676 0,863 0,0 4,8 1,000 1,000 0,676 0,863
EG AWO03 3,83x0,80 0,0 1,000 1,000 00 1,000 1,000 0,0 16,3 1,000 1,000 1,000 1,000
EG AWO03 4,00x 0,80 3,1 0,957 0,966 0,0 1,000 1,000 0,0 0,0 1,000 1,000 0,957 0,966

Fh... Verschattungsfaktor flir den Horizont (Topographie) Fss = Fhg X Fog X Fig Few = Frw X Fow X Frw

Fo... Verschattungsfaktor der Uberhange s ... Sommer

F¢ ... Verschattungsfaktor der seitlichen Ubersténde w .. Winter

Fs . Verschattungsfaktor
O . Neigungswinkel [°]
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Monatsbilanz Standort HWB
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

Standort: Kronstorf

BGF 1.019,36 m? Lt 760,48 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 4.867,64 m? Ly 318,68 WK
Monate Tage Mittlere Trans.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut- Wérme-
AuBen- wédrme-  warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
°C kWh kwh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,42 12.122 5115 17.237 3.678 1.720 5.398 0,31 1,00 11.839
Februar 28 0,49 9.969 4050 14,019 3.275 2.640 5.916 0,42 1,00 8.104
Marz 31 4,40 8.826 3.724 12.550 3.678 3.689 7.368 0,59 1,00 5.203
April 30 8,91 6.070 2.532 8.602 3.544 4.430 7.974 0,93 0,93 757
Mai 31 13,49 3.685 1.555 5.241 3.678 5.387 9.065 1,73 0,58 0
Juni 30 16,56 1.883 785 2.668 3.544 4.936 8.480 3,18 0,31 0
Juli 31 18,32 948 400 1.348 3.678 5.296 8.975 6,66 0,16 0
August 31 17,82 1.233 520 1.753 3.678 5.127 8.805 5,02 0,20 0
September 30 14,50 3.009 1.255 4.265 3.544 4.410 7.954 1,87 0,54 0
Oktober 31 9,33 6.039 2.548 8.588 3.678 3.269 6.948 0,81 0,97 1.340
November 30 3,89 8.819 3.678 12497 3.544 1.850 5.394 0,43 1,00 7.104
Dezember 31 0,06 11.282 4.761 16.043 3.678 1.486 5.164 0,32 1,00 10.879
Gesamt 365 73.886 30.925 104.811 43.200 44.240 87.440 45.227
nutzbare Gewinne: 31.148 27.528 58.676

HWBger = 44,37 kWh/m?a

HWBgri = 9,29 kWh/ma
Ende Heizperiode: 20.04.
Beginn Heizperiode: 09.10.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strae 2, Kronstorf -

Standort: Referenzklima

BGF  1.019,36 m?
BRI 4.867,64 m®

Lt 762,05 WK
Ly 318,68 WK

Innentemperatur 20 °C

Monate Tage Mittiere Trans.- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhédltnis Ausnut- Wérme-
AuBen-  wéarme- widrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kwWh kWh kWh
Janner 31 -1,63 12.207 5140 17.347 3.678 1.856 5.5634 0,32 1,00 11.813
Februar 28 0,73 9.868 4.001 13.869 3.275 2.873 6.148 0,44 1,00 7.722
Marz 31 481 8.612 3.627 12.239 3.678 3.922 7.600 0,62 1,00 4671
April 30 9,62 5.695 2.371 8.066 3.544 4.646 8.190 1,02 0,90 717
Mai 31 14,20 3.288 1.385 4.673 3.678 5.560 9.239 1,98 0,51 4
Juni 30 17,33 1.465 610 2.075 3.544 5.271 8.815 4,25 0,24 0
Juli 3 19,12 499 210 709 3.678 5.523 9.201 12,98 0,08 0
August 31 18,56 816 344 1.160 3.678 5.287 8.965 7,73 0,13 0
September 30 15,03 2.727 1.135 3.862 3.544 4,558 8.102 2,10 0,48 2
Oktober 31 9,64 5.874 2.474 8.347 3.678 3.396 7.075 0,85 0,96 1.549
November 30 4,16 8.691 3.618 12.308 3.544 1.945 5.489 0,45 1,00 6.821
Dezember 31 0,19 11.232 4730 15.961 3.678 1.552 5.231 0,33 1,00 10.731
Gesamt 365 70.974 29.643 100.617 43.200 46.389 89.589 44.029
nutzbare Gewinne: 29.693 26.895 56.588

HWBger = 43,19 kWh/m3a
HWB gri 9,05 kWh/m’a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2015,102404 MBILANZ1 011 - Obergsterreich

Bearbeiter DI Schild

Geschaftszahl $1408-13 03.12.2015 10:57 Seite 12



Kiihlbedarf Standort
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strafe 2, Kronstorf -

Kiihlbedarf Standort (Kronstorf)

BGF 1.019,36 m? Lt 760,48 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 4.867,64 m*

Monate Tage Mittlere Transm.- Liftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnut-  Kihl-

Aufen- warme- wdrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,42 16.517 6.548 22.065 7.357 1.720 9.076 041 1,00 0
Februar 28 0,49 13.035 5296 18.331 6.550 2.640 9.191 0,50 1,00 0
Marz 31 4,40 12.221 5157 17.378 7.357 3.689 11.046 0,64 0,99 0
April 30 8,91 9.355 3.902 13.257 7.088 4430 11518 087 0,96 176
Mai 31 13,49 7.080 2.988 10.068 7.357 5.387 12.743 1,27 0,77 2,925
Juni 30 16,56 5.168 2.156 7.324 7.088 4936 12.024 1,64 0,61 4,727
Juli 31 18,32 4343 1.833 6.176 7.357 5.296 12653 2,05 0,49 6.481
August 31 17,82 4.628 1.953 6.581 7.357 5127 12.484 1,90 0,53 5.910
September 30 14,50 6.295 2.625 8.920 7.088 4410 11.498 1,29 0,76 2772
Oktober 31 9,33 9.434 3.981 13.415 7.357 3269 10626 0,79 0,97 73
November 30 3,89 12.104 5.049 17.153 7.088 1.850 8.938 0,52 1,00 0
Dezember 31 0,06 14.677 6.193 20.870 7.357 1.486 8.843 042 1,00 0
Gesamt 365 113.857 47.680 161.537 86.401 44.240 130.641 23.064

KB = 22,63 kWh/m?a
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AuRen induzierter Kithibedarf Referenzklima

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 1.019,36 m? Lt 762,05 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 4.867,64 m*
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut-  Kahl-
AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -1,53 15.608 2215 17.823 0 1.856 1.856 0,10 1,00 0
Februar 28 0,73 12.941 1.836 14.777 0 2.873 2.873 0,19 1,00 0
Marz 31 4,81 12.014 1.705 13.719 0 3.922 3.922 029 1,00 0
April 30 9,62 8.987 1275 10.263 0 4.646 4646 045 1,00 0
Mai 3 14,20 6.690 949 7.639 0 5.560 5560 0,73 0,99 0
Juni 30 17,33 4.757 675 5.432 0 5.271 5.271 0,97 0,93 0
Juli 31 19,12 3.901 554 4.454 0 5.623 5.523 1,24 0,79 1.147
August 31 18,56 4218 599 4.817 0 5.287 5.287 1,10 0,87 684
September 30 15,03 6.019 854 6.873 0 4.558 4558 0,66 1,00 0
Oktober 31 9,64 9.276 1.316  10.592 0 3.396 3.39%6 0,32 1,00 0
November 30 4,16 11.983 1700 13.683 0 1.945 1.945 0,14 1,00 0
Dezember 31 0,19 14.633 2,076 16.710 0 1.5652 1.552 0,09 1,00 0
Gesamt 365 111.027 15.755 126.782 0 46.389 46.389 1.831
KB*= 0,38 kWh/m?®a
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RH-Eingabe
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraRe 2, Kronstorf -

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Widrmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 40°/30°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 46,64 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 81,65 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Nein 285,42

Speicher

Art des Speichers Pufferspeicher

Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage

Baujahr ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 6000 | freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 8,61 kWh/d Defaultwert
Bereitstellun Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Fliissiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerdt Brennwertkessel
Energietrager Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel ab 2005 Heizkessel mit Geblaseunterstiitzung
Nennwirmeleistung 160,00 kW freie Eingabe
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 0,50% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht Nigow = 93,2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNbe 100% = 92,7%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Nagy, =  99,2% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Nbe30% = 98,7%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung dpppp = 0,5% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwaélzpumpe 238,88 W Defaultwert
Speicherladepumpe 105,92 W Defaultwert
Geblése fiir Brenner 400,00 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger Strafe 2, Kronstorf -

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung mit Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
gedammt Verhdéltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 17,60 0
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 40,77 100
Stichleitungen 48,93  Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange konditioniert [%]

Verteilleitung Ja 3/3 Ja 16,60 0

Steigleitung Ja 2/3 Ja 40,77 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt
Nennvolumen 1.000 | freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 357 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 35,97 W Defaultwert
Speicherladepumpe 105,98 W Defaultwert
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SOLAR-Eingabe

LEBENSRAUME - Biiros, Hargelsberger StraBe 2, Kronstorf -

Thermische Solaranlage

Vereinfachte Berechnung gemaR ONORM H 5056

Solarkollektorart Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom)

Anlagentyp primar Warmwasser, sekundar Raumheizung

Nennvolumen 6000 | Defaultwert

Kollektoreigenschaften

Aperturfliche 73,00 m?

Kollektorverdrehung 0 Grad

Neigungswinkel 45 Grad

Regelwirkungsgrad 0,95 Fixwert

Konversionsrate 0,80 Defaultwert

Verlustfaktor 3,50 Defaultwert

Umgebung

Gelandewinkel 10 Grad

Rohrleitungen Leitungslangen It. Defaultwerten

Positionierung gedammt  Dammstoffdicke zu Aufendurch- Leitungslange konditioniert
Rohrdurchmesser messer [mm] [m] [%]

vertikal Ja 3/3 50,8 100

horizontal Ja 2/3 16,7 0

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Anzahl gesamter
Leistungsbedarf [W]
elektrische Regelung 1 3,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 2 936,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 2 14,00 Defaultwerte
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